SIMB| SIGLA DESCRIZ IONE DN [ NUM POS|ZIONE CAMPO DI LAVORO| ALIMENTAZIONE| TIPO DI SEGNALEl NOTE
® CONTO1 | CONTATORE GETTO MULTIPLO TESTA LANCIAIMPULSI | 20 | 1 IN IMP 0...3 me/h ON...OFF E
SIMB Sigla DESCRIZ IONE DN | NUM POSIZIONE | NOTE ® CONTO2 | CONTATORE GETTO MULTIPLO TESTA LANCIAIMPULSI | 20 | 1 IMP 0...3 me/h ON...OFF FP
7 VRMO1 RITEGNO A MOLLA FILETTATA | 20 | 1 IN IMP E
® CONTO3 | CONTALITRI 6 |1 FROGATORE 0...5 It/min ON...OFF FP
W.A VSF_PVCO1 | VALVOLA A SFERA PVC 15 | 1 DISINFETTANTE | FP
® CONTO4 | CONTALITRI 6 |1 EROGATORE 0...5 It/min ON...OFF FP
WCA VSF_PVCO2 | VALVOLA A SFERA PVC 15 | 1 SCARICHI FP
o || Leo1 L IVELLO GALLEGGIANTE 15 | 1 DISINFETTANTE ON...OFF FP
WOA VSFO1 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 20 | 1 IN IMP E
@ PO1 MANOME TRO 15 | 1 I MP 0...6 bar VISIVO FP
WOA VSF02 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 20 | 1 IMP FP
@ P02 MANOME TRO 15 | 1 IMP 0...6 bar VISIVO FP
WOA VSF03 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 15 | 1 SCARICO FP
on | | PAO1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE ANALOGICO 15 | 1 I MP 0...10 bar 4...20 mA FP
WOA VSF04 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 15 | 1 IMP FP
CO,| | €020 | SONDA DI SATURAZIONE CO2 - |1 IMP - 24 \DC ON. . .OFF FP
WOA VSF05 VALVOLA A SFERA FILETTATA |6 | 1 co2 FP
t° | | TEMPO1 | SONDA DI TEMPERATURA ANALOGICA 15 |1 FG -10° + 50° 24 VDC 4. . .20mA FP
WOA VSF06 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 15 | 1 co2 FP
WOA VSF07 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 15 | 1 co2 FP L EGENDA APPARECCHIATURE
SIMB| SIGLA DESCRIZIONE NUM [ MARCA | MODELLO [ DN | PORTATA | PRESSIONE| TENSIONE POS | ZIONE CARATTERISTICHE| NOTE
WOA VSF08 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 6 | 1 IMP FP N | co2 o1 | BOMBOLA CO2 1 co2 30 Kg FP
WOA VSF09 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 6 | 1 IMP FP N | coz 02 | BOMBOLA CO2 1 co2 30 Kg FP
WOA VSF10 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 15 | 1 co2 FP N | co2 03 | BOMBOLA CO2 1 co2 30 Kg FP
WOA VSF11 VALVOLA A SFERA FILETTATA | 15 | 1 co2 FP N | coz 04 | BOMBOLA CO2 1 co2 30 Kg FP
E FC FILTRO A CARTUCCIA A CARBONI ATTIVI | 1 20 6 bar IMP FP
L1
LEGENDA VALVOLE STRUMENTAL | @ FMAO1 | FILTRO MECCANICO AUTOSPURGANTE 1 20 6 bar IMP FP
SIMB| SIGLA DESCRIZ IONE DN | NUM | POSIZIONE| NOTE | TENSIONE
® | EVO1 | ELETTROVALVOLA CON ATTUATORE A SOLENOIDE | 20 | 1 I MP FP 24 VDC __________ FP FILTRO DI PRESA 1 DISINFETTANTE FP
“ I_I
® | EVO2 | ELETTROVALVOLA CON ATTUATORE A SOLENOIDE | 6 |1 OUT IMP FpP 24 VDC E RPO1 RIDUTTORE DI PRESSIONE 1 20 6 bar IMP FP
N
® | EVO3 | ELETTROVALVOLA CON ATTUATORE A SOLENOIDE | 6 |1 OUT IMP FP 24 VDC m. uvo1 FILTRO UV 1 20| 5 I/min | 6 bar 220 VAC | IMP FP
N
ol | Fe FRIGO / GASATORE 1 15 | 5 1/min | 6 bar 220 VAC | IMP FP
| EGENDA ELETTROPOMPE E BOX BOX DI EROGAZIONE 1 5 1/min 24 VAC IMP FP
SIMB| SIGLA DESCRIZIONE NUM | PORTATA | PREVALENZA | TENSIONE| POTENZA POS|ZIONE NOTE =
@ PD POMPA DOSATRICE A MEMBRANA | 1 1.0 1/h | 15 bar 220 V 20 Watt | DISINFETTANTE | FP
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